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                              Н А К А З

 " 15 "  листопада 1999 р.      м. Київ          N 273

     Про затвердження державних

     нормативних документiв

     Н  А  К  А  З  У  Ю:

     1. Затвердити та ввести в дiю з 1 грудня 1999 року розроблену

спецiалiзованим конструкторським бюро "Перспектива" (м.Київ)  спi-

льно з ВАТ "КиївЗНДIЕП" та iнститутом "УкрНДIiнжпроект" i схвалену

науково-технiчною радою Держбуду України (рiшення вiд З  листопада

  60) Змiну   2 до СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и конди-

ционирование" щодо застосування автоматичних терморегуляторiв згi-

дно з додатком на 4 аркушах.

     2. З метою практичного впровадження зазначеної  Змiни  Управ-

лiнню архiтектури i будiвництва житлово-цивiльних будинкiв та спо-

руд (Муляр Л.X.) органiзувати разом iз зацiкавленими органiзацiями

розроблення Посiбника для проектних i монтажних  органiзацiй  щодо

установки автоматичних терморегуляторiв в системах  опалення  жит-

лово-цивiльних будинкiв та споруд.

     3. Видавництву "Укрархбудiнформ" забезпечити видання та  роз-

повсюдження Змiни   2 до СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и

кондиционирование".

             Голова Комiтету              В.М.Гусаков

_________________________________________________________
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                 Строк введення в дiю: з 1.12.99 р.

                   (Друкується мовою оригiналу)

                          Текст зміни

 Пункт 3. IЗ. викласти в новiй редакцiї:

          "Ветви   систем  отопления   зданий,   обогревающие

     обособленую  группу помощений,  в  том  числе квартиру  в

     многоэтажном  доме. должны  проектироваться с групповыми

     приборами    некомерческого   учета    расхода   теплоты.

     Необходимость  разделения систем на  ветви  с групповыми

     приборами учета определяется Заданием на проектирование".

 Пункт 3.14. викласти в новiй редакцiї:

          "Здания присоединяемые к  системам централизованого

     теплоснабжения, или оборудованные автономными котельными

     или   индивидуальными   котлами,  должны   оборудоваться

     автоматическими терморегуляторами у каждого отопительного

     прибора".

 Пункт 3.15. перший абзац викласти в новiй редакцiї:

          "Системы отопления следует проектировать с установкой

     автоматических регуляторов теплового потока на абонентском

     вводе тепловой сети или в местной котельной. Если планировка

     здания позволяет расчленить систему отопления на фасадные

     ветви, обогревающие   помещения   одной   ориентации,  то

     регуляторы  теплового потока  должны   устанавливаться на

     каждой фасадной ветви".

 Пункт 3.31. перший абзац викласти в новiй редакцiї:

          "В двухтрубных  системах водяного  отопления  потери

     давления в  подводках к отопительным   приборам с  учетом

     гидравлического сопротивления радиаторных  автоматических

     терморегуляторов должны быть в пределах от 10 до 20 кПа, а в

     разветвленных системах - до 25 кПа. Потери давления в стояках

     или в  горизонтальных  ветвях однотрубных  систем должны

     составлять  не  менее  70%   общих   потерь   давления  в

     циркуляционных  кольцах без учета потерь давления в общих

     участках".

 Пункт 3.47. доповнити абзацем такого змiсту:

         "При      оборудовании     отопительного     прибора

     автоматическим терморегулятором  его  тепловая мощность

     должна приниматься на 10% больше расчетного значения".

 Пункт 3.59. викласти в новiй редакцiї:

          "Регулирующую  арматуру на подводках к отопительным

     приборам следует устанавливать в соответствии с п.3.14.

          На    стояках   систем   отопления,   оборудованных

     индивидуальными автоматическими терморегуляторами, следует

     устанавливать автоматические балансировочные клапаны для

     двухтрубных систем отопления и клапаны-ограничители расхода

     для однотрубных систем, а в тепловых пунктах или в местных

     котельных - автоматические перепускные клапаны".

 Пункт 3.60. викласти в новiй редакцiї:

          "Регулирующую  арматуру  для отопительных  приборов

     однотрубных   систем   отопления  следует  принимать    с

     минимальным  гидравлическим сопротивлением".

 Приложение II пункт 1 викласти в новiй редакцiї:

     "Водяная, однотрубная,  вертикальная  с  автоматическими

     терморегуляторами у отопительных приборов".

 Приложение 12.

     пункт 1 доповнити текстом:

         "Тепловая  мощность   двотрубных  систем  отопления,

     оборудованных      индивидуальными      автоматическими

     терморегуляторами, рассчитанная по формуле  (1), должна

     приниматься с коэффициентом 1,1.";

     пункт 8 доповнити текстом:

         "Расход теплоносителя в двухтрубных системах отопления,

     оборудованных      индивидуальными      автоматическими

     терморегуляторами, рассчитанный по формуле  (11), должен

     приниматься с коэффициентом 1,1";

     пункт 9 доповнити текстом:

         "Расчетная тепловая мощность отопительных приборов в

     двотрубных     системах     отопления,    оборудованных

     индивидуальными    автоматическими    терморегуляторами,

     рассчитанная по  формуле   (12), должна  приниматься  с

     коэффициентом 1,1".

 Приложение 25

     Примiтку 2 доповнити текстом:

          "Контрольные показатели удельной тепловой мощности

     для   двотрубных    систем   отопления,   оборудованных

     индивидуальными автоматическими терморегуляторами, следует

     принимать с коэффициентом 1,1".
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  Розробник - Спеціалізоване конструкторське бюро "Перспектива"

              ( Київ)

                           Директор - Поліщук М.М.

         П О Г О Д Ж Е Н Н Я :

     1. Управління архітектури і будівництва житлово-цивільних

        будинків та споруд

             Начальник управління          Л.Х.Муляр

     2. КиївЗНДІЕП

            Головний інженер інституту     А.А.Брусан

     3. УкрНДІінжпроект

           Головний інженер інституту      І.П.Бабенко


